
Sonde filaire RG

SCHEMA DE CABLAGE CENTRALE ZE / RG /SK pour radiateurs alimentation faux plafond

Centrale ZE 
Modbus
230 VAC

Câble BUS type Lycy 1mm² 

Zone 01 Zone 02

Sonde filaire RG

Moteur de vanne SK + corps 
de vanne M30x1,5  

Moteur de vanne SK + 
corps de vanne M30x1,5  

Connexion Modbus 
RS485/IP (selon option)
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